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150 9001: 2015

LABORATOR DE INCERCARI
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

RAPORT DE INCERCARI

nr.607/21.05.2020
Client SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
SRL
Contract 15807/23.08.2018
Adresa Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, jud.Arges
Data primirii probelor 19.05.2020
Esantionare Beneficiar
Locul recoltarii probelor Hartiesti
Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
probe
Perioada de executie a 19.05.2020
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe Determinari solicitate/Metoda de analiza
- Mangan/ SR SO 6333/96

- Fier total/ SR 1SO 6332/96

- Proba apa Hartiesti

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 republicata privind calitatea apei
potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat analiza
' masura admise
Mangan ug/i 50 76,8
Fier total ng/l 200 53,1

r TR
Director ZZxaTEA &7

P o Responsabil Incercare
Ing. Tolbes Constantin

Tolbes Tuliap:
24 (

r[
TE
{

Mentionam ca laboratorut- e Airegistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr 393 /02.07.2018
si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru efectuarea analizelor fizico-chimice si
microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013

W\
NOTA: chrodu&ép;%olal sawpsftiala a raportului de incercare, fara aprobarea laboratorului emitent, este interzisa.
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LABORATOR DE INCERCARI

FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

RAPORT DE INCERCARI

nr.629/25.05.2020
Client SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
SRL
Contract 15807/23.08.2018
Adresa Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, jud.Arges
Data primirii probelor 22.05.2020
Esantionare Beneficiar
Locul recoltarii probelor | o o Hartiesti -Scoala
Modul de pl:-e&enmre aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
robe
Pen‘aad(:J de executie a - ©22.05.2020
probelor
Matrice Apa potabila
Denumire probe/Cod probe Determinari solicitate/Metoda de analiza
- Mangan/ SR ISO 6333/96
- Proba apa Hartiesti scoala - Fier total/ SR ISO 6332/96

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 republicata privind calitatea apei
potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat analiza
masura admise
Mangan pg/l 50 88,1
Fier total ng/l 200 98,1
/’E;r :
Duector O o) 4‘\«\; Responsabil Incercare

Ing.Tolbes: Qonstantm

Tolbes Iyliana
© I A . I %L L
NOTA: R roduct aldla sy pﬁma @a raportului de incercare, fara aprobarea laboratorului efnitent, este interzisa.
Mentionam ca labbatorul cste i t [a Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu or 393 /02.07.2018
si la Directia Samﬁfﬂ Mplerlﬂﬂﬁ%b ntru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru efectuarea analizelor fizico-chimice si
microbiologice a apef-dinatiment cu nr. 14/31.07.2013
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CoD INREGISTRARE: 18966689
NR. TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

LABORATOR DE INCERCARI
. FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

RAPORT DE INCERCARI

No. certificate: 03351

ISO 9001: 2015

nr.630/25.05.2020
Client SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
SRL
Contract 15807/23.08.2018
Adresa Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, jud.Arges
Data primirii probelor - 22.05.2020 1
Esantionare Beneficiar

Locul recoltarii probelor

Hartiesti —Iesire sat

Modul de prezentare

aspect limpede,incolor,volum proba 2 |

probe
Perioada de executie a 22.05.2020
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Hartiesti iesire sat

- Mangan/ SR ISO 6333/96
- Fier total/ SR ISO 6332/96

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 republicata privind calitatea apei

potabile.
Indicatorul analizat Unitate de | Valori Rezultat analiza
masura admise
Mangan pg/l 50 45,5
Fier total pg/l 200 29,0
Director e Responsabil Incercare
Ing.Tolbes Cm@mhﬂh u,;.. 3 Tolbes Iuliana

NOTA: R_';px;o Cerease
Mentionam ca
si la Directia Samtatézyetennara

wtui de incercare, fara aprobarea laboratorului’emitent, este interzisa.

tory é&. mresmfrat la Mlmsterul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr 393 /02.07.2018

SK ru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru efectuarea analizelor fizico-chimice si

microbiologice a apddu{mmﬁum/m 14/31.07.2013
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