Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
Fax: 2482216484, e-mail

T
D 2 P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
: PUBLICA

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3369, data 04-08-2020

Dala si ora receptiei: 04-08-2020 14:12

Produs analizat: APA BAZIN

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 288

Locul recoltarii: BAZIN DE INMAGAZINARE SAT HARTIESTI
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVEN!
Data efectuarii analizei- 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei. cerere de analiza

Valoare admisa conf,
ULTAT M. i
Parametrul REZULTA LEGEA 45812002 (R) u.m Metoda de analiza
iwhi : SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN ISO
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/ 100ml UF(;;‘IWO S e A A
‘Enterococ intestinali T ouUFC/i0Om | OUFCHOOmM UFC/100 |SRENISO 78092200 |
mi

* - Analize neacreditate

Validat medic laborator Luc ;
e' 3

Biolog pr. Dobres ,
Diana )

Intocmit buletin

Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
AEHERRE Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015
Fax: 02482164 84

Data si ora receptiei: 05-08-2020 09:58

Produs analizat;

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.289
Locul recoltarii; bazin sat Hartiesti

BULETIN DE ANALIZA NR. 5897
Indicatori fizico - chimici

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:17

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

apa potabila

Client:3.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA

MIOVENI
Valoare Valori admise conf. <
|| ey determinata Legii 458/ 2002(R) UM, Metida daanaliea
minima maxima
1 | Clor rezidual liber <0.05 0,1 05 mg/l SREN 150 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total <0.09 mall SR EN IS0 7393-212018

Responsahijl angkiz%- Validat medic laborator
Q)

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A . echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota:
Declaratie:

Avertisment:

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/ Ed. sept.2019/ Rev.
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LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE

Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:

Fax; 2482216484, e-mail

PUBLICA

aerehaat peorng
DNCERCARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Dala si ora receptiei: 04-08-2020 14:12

Produs analizat;

APA BAZIN
Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 288

Nr. 3369, data 04-08-2020

Locul recoltarii: BAZIN DE INMAGAZINARE SAT HARTIESTI
Client:SC SERVICH EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
Data efectuarii analizei: 04-08-2020
Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020
Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf.
REZULTAT u.Mm. M d li
Parametrul LEGEA 458/2002 (R) etoda de analiza
ichi i SR EN SO 9308-1.2015; SR ENISO
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC! 100ml UF%: 00 it
Enterococi intestinali 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/100 ml UFC/100 | SR ENISO 7899-2:2002
mi
* - Analize neacreditate
J;b
Validat medic laborat Lucrat de intocmit buletin
Biolog pr. Dobre
Diana
Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Aiartisrent: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie
, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015
Fax: 02482164 84

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:00

Produs analizat;

Prelevat de As. Guiman Marius,iG MED fp NR.289
Locul recoltarii; retea sat Hartiesti sc [-VIII

BULETIN DE ANALIZA NR. 5898
Indicatori fizico - chimici
Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:18

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

apa potabila

Client:S.C SERVIC!H EDILITARE PENTRU COMUNITATEA

MIOVENI
Valoare Valori admise conf. .
NG | cPatame determinata Legil 4581 2002(R) uM. Metoda de analiza
minima maxima
1 | Clor rezidual liber <0.05 0,10 05 mgll SR EN IS0 7393-212018
2 | Clor rezidual total <0.09 mg/l SREN IS0 7393-2/2018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota:
Declaratie:

Avertisment:

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizel.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/ Ed. sept.2019/ Rev.
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Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:

Fax: 2482216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE

PUBLICA

gadeat perny
SCIRCARE

— ;
e v -\\
a )
Y . 4
R 7, S T

FOEN TROEC L
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lidie

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:15
Produs analizat: APA BAZIN

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 289
Locul recollarii: BAZIN DE INMAGAZINARE SAT VULTUREST

Nr. 3371, data 04-08-2020

Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI

Data efectuarii analizei: 04-08-2020
Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020
Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf.

REZULTAT u.m. Metoda de analiza
Baramehrl LEGEA 458/2002 (R)
P : SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN ISO
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/ 100ml UFCT EIR B
m
Enterocaci intestinali 1 ourcr 100 mi 0 UFCH00 ml UFCH00 | SR EN1S0 789922002
ml
" - Analize neacreditate
s :
AW
Validat medic Iaboratocg. o Lucrat de Intocmit buletin
.«\\2?? 6\('ge Biolog pr. Dob
AT SR Diana
0 6\5\060
e U
Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - lahorator
Rezultatele incercarilor se referd numai la proba supusa analizei.
5 Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Avertisment:
Este interzisa extinderea rezultatelor Ia alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
BA-7.8-05 /Ed.. 092019 /Rev. 0 Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie

, Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015

Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5899

Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:10

Produs analizat:

apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.289
Locul recoltarii: bazin sat Vultuesti
Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:19

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

MIOVENI
Valoare Valori admise conf. ;
i, | Fammein determinata Legi 458/ 2002(R) ik Metoda de analiza
minima maxima
1 | Clor rezidual liber 0.50 0.1 0,5 mg/l SREN 180 7363-2/2018
2 | Clor rezidual fotal 0.60 mg/| SR EN IS0 7393-2/2018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

A - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota:
Declaratie:

Avertisment:

Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/ Ed. sept.2019 / Rev.

Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges

_ ﬁﬂ Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: e
b Fax: 2482216484, e-malil e
D P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE g an’

EC- 172001

PUBLICA swods

CIk AT DE ACREDITARL

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3372, data 04-08-2020

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:16

Produs analizat; APA RETEA

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 289

Locul recoltarii: RETEA DISTRIBUTIE SAT VULTUREST! - PRIMARIE
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI
Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei; cerere de analiza

Valoare admisa conf. ;
RE T M.
Parametrul ZULTA LEGEA 45812002 (R) U Metoda de analiza
&l SREN 150 9308-1:2015; SR EN 150
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/100 m UF(;‘: S iy ks
e i e R R F RS e PRI W e
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 m UF(r:rT O i st
Enterococumestma[x OUFCHOOml ........................ OUFCHOOm{ UFC:100 S sy
mil

" - Analize neacreditate

s
Validat medic laborator \EX ¢ Lucrat Intocmit buletin
© 0 .
00 @ o Biolog pr. Dobreley -
< "\ij\e(’)}c’dg . Diana
Q ' d\(’.\(\% C,D‘

We o
Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Rezultatele incercéarilor se referd numai la proba supusa analizei.

NicHisieni: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7 8-05 i Ed. 09.2019 {Rev. 0 Exemplar ir.1 Pagina 1 din 1




Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Chimie sanitara si toxicologie

D P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel..0248224015

Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5900
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:11

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.289
Locul recoltarii: retea sat Vultuesti-primarie

Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIQVENI

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:20

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

s T )
Nr. Parametru d\e,ta;?r:li(fl ata ;‘_’:;:;; '&gggg;&? U.M. Metoda de analiza
crt
minima maxima
1| Clor rezidual liber 040 0,10 0,5 mg/l SR EN IS0 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total 0.50 mgl/l SR ENIS0 7393-2/2018
Responsabil arg%i;a Validat medic laborator
&

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* . echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Este inferzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019/ Rev.

Exemplar nr.1 Pagina 1 din 1




Directia de Sanatate Publica Arges

2 Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: e
g Fax; 2482216484, e-mai B
D P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE d

‘ PUBLICA oy g

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3373, data 04-08-2020

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:17

Produs analizat: APA BAZIN

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 289

Locul recoltarii: BAZIN DE INMAGAZINARE COM VULTURESTI SAT BARZESTI
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVEN!

Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. .
LTA U.M. |
Parametrul REZULTAT LEGEA 45812002 (R) Metoda de analiza
Escherichia coli 0 UFC/ 100 mi 0 UFC/ 100ml UFC!‘1 00 g;‘ogﬂ ';ﬁ;ﬂazgff‘s SRENIS0
m
Emerococumesnnah — ()UFCHOOml N OUFCHOO ml o UFCH o G T £
ml

* - Analize neacreditate

Intocmit buletin

Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
. Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Avertisment:
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea huletinului de analize direct pentru certificare.
BA-7 8-05 /Ed..09.2019 /Rev. 0 Exemplar nr.1 Pagina 1 din 1



Directia de Sanétate Publici Arges
I Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
S Chimie sanitara si toxicologie
D P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015
' Fax: 02482164 84
BULETIN DE ANALIZA NR. 5901
Indicatori fizico - chimici
Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:11 Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Produs analizat: apa potabila Eliberat la data de: 07-08-2020 10:20
Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.289 Starea probei la primire corespunzatoare
Locul recoltarii: bazin sat Barzesti Motivul analizei: monitorizare audit
Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIQVENI
S | Lo
minima maxima
1| Clor rezidual liber <0.05 0,1 0,5 mg/l SREN IS0 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total 009 | mg/l SREN 0730622018
Responsapi anali Validat medic laborator

Valori inscrise cu " <" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care —l
poate fi deferminata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota; Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor Ia alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019/ Rev. Exemplar nr. 1 Pagina 1 din 1




Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
%D Fax: 2482216484, e-mail
D:P LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE R
PUBLICA Boeoig o

AT DE ACREDITAR

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3374, data 04-08-2020

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:18

Produs analizat: APA RETEA

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 289

Locul recoltarii: RETEA DISTRIBUTIE COM VULTURESTI SAT MAGESTI CONSUMATOR
Client:5C SERVICI EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI

Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. .
M.
Parametrul REZULTAT LEGEA 45812002 (R) u Metoda de analiza
T SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN 1SO
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 mi 0 UFCNM00 ml UF%T LUl sty a s
R e e s e et e
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFCM00 ml UF(;’FOO 930571|2n15m1,2017
Emerococnmestmah ORI (PR OUFCHDOml ............. 0 e 00m| ........................ UFCHOO e
mi

* - Analize neacreditate

Validat medic lab Intocmit buletin

{
z “\2[\9,6}('? Biolog pr Dab
. N ;
\V) a\c\“éc Diana

e o
Nota:
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

N Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7 8-05 {Ed..09.2018 i Rev.0) Exemplar nr 1 Pagina 1 din 1




Directia de Sanatate Publici Arges

NPT Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
S Chimie sanitara si toxicologie
D-P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015

Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5902
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:12 Data efectuarii analizei: 05-08-2020

Produs analizat: apa potabila Eliberat la data de: 07-08-2020 10:21

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.289 Starea probei la primire corespunzatoare

Locul recoltarii: retea sat Magesti -consumator Motivul analizei: monitorizare audit

Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA

MIOVENI

Er[; Parametru d\;?;(r);;ﬁata X:;&Zgggg;;’;f' u.m. Metoda de analiza

minima maxima

1| Clor rezidual liber <0.05 0,10 0,5 mg/l SR EN IS0 7393212018
2 | Clor rezidual total <0.09 mgll SR EN S0 7393-2/2018

Responsalsi i i Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care
poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

" - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei,

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019 / Rev. Exemplar nr.1 Pagina 1 din 1




