Directia de Sanatate Publica Arges

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: scstag e

Fax: 2482216484, e-mail (~;\\

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE e
PUBLICA ATt AL

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3375, data 04-08-2020

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:20

Produs analizat: APA BAZIN

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 290

Locul recoltarii: BAZIN DE INMAGAZINARE SAT DAVIDEST]
Client:5C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIQVENI
Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Mativul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. :
ZULTAT u.m. dad
Parametrul REZUL LEGEA 458/2002 (R) Metoda de analiza
ichia coll SR E1 IS0 93081 2015; SR ENISO
Escherichia coli 0 UFC/100 mi 0 UFC/ 100mI UF%’C 00 B S Tk
Enterocom mteslman SRR —_— OUFCMOOmI AR (N OUFCHOOmI R UFCMOO P
mi

* - Analize neacreditate

Intocmit buletin

Biolog pr. Dobr
Diana

Nota:

Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.

Hiadsmerk: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publicd Arges

LS Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

Chimie sanitara si toxicologie
P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015
v Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5903
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:15

Produs analizat; apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.290
Locul recoltarii: bazin sat Davidesti

Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIOVENI

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:32

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

Valoare Valori admise conf. 5
1 | Femmehy determinata Legii 458/ 2002(R) UM, Metoda de analiza
minima maxima
1 | Clor rezidual liber 0.30 01 0,5 mg/l SREN 1S07393-2/2018
2 | Clor rezidual total 0.40 mg/! SREN IS0 7393-2/2018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

" - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota: Acest bulefin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor Ia alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019 / Rev.
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Directia de Sanatate Publica Arges
-,'“.;J‘:'_i'_’. 3 Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
Ve Fax: 2482216484, e-mail

PUBLICA

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE

Tedigat perena

NCERCARE

s o
C8

A

FEN S0 B |
CIRTIFICAT DE ACRIDITARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA

Nr. 3376, data 04-08-2020

Data si ora receptiei; 04-08-2020 14:22

Produs analizat: APA RETEA

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 290

Locul recoltarii: RETEA DISTRIBUTIE SAT DAVIDESTI PRIMARIE
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVEN!
Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf,

M. i
Parametrul REZULTAT LEGEA 45812002 (R) u Metoda de analiza
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/100 m| UFCTOO g;)gr: ng%?:?ggl;z?ms; SREN IS0
m
s OUFCI‘IOO R s 0UFC/100mI UFC/:D : S;.)sﬁ,.‘z.s‘n?m%fw; e
m
Emerococ o e M R T e Bl 77 A S T
ml

* - Analize neacreditate

P ) \( \
Validat medic laborator \N\‘\ L '
QO?\? af ;}'to‘ Biolog pr.
o Dianan >
i-ﬂ“\\%!\‘.’“\l o4 e ,
R |
Nota: -
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - faborator

Rezultatele incercarilor se referd numai la proba supusa analizei.

Intocmit buletin

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment:
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
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Directia de Sanatate Publica Arges

SN S Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
-'"; ; Chimie sanitara si toxicologie
D P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015

Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5904
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:16

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.290
Locul recoltarii; Retea sat Davidesti-Primarie

Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIOVENI

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:32

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei; monitorizare audit

Valoare Valori admise conf. .
?rrt Parametru determinata Legii 458/ 2002(R) u.m. Metoda de analiza
minima maxima
1| Clor rezidual liber 0.20 0,10 05 mg/l SRENISO 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total 0.30 mg/| SR EN IS0 7393-2/2018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei,
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept.2019/ Rev.
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Directia de Sanatate Publica Arges

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.: v

Fax: 2482216484, e-mail —T\\

; LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE A
‘ PUBLICA ——

CERTIFICAT DE ACREDITARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3377, data 04-08-2020

Dala si ora receptiei: 04-08-2020 14:22

Produs analizat: APA BAZIN

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 290

Locul recoltarii: BAZIN DE INMAGAZINARE SAT VOROVENI
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVEN]
Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. ;
REZULT u.m. |
Parametrul AT LEGEA 45812002 (R) Metoda de analiza
ichi i SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN ISO
Escherichia coli 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/ 100mi UF%’:OO it Izmsm:zow
En[erocom \nlestmah {)UFCHOOmI [}UFCMDDmI "UFCHDO" P
mi

* - Analize neacreditate

Validat medic labarator . Lucrat de

Intocmit buletin
?\\._/ o) o Biolog
oo \ﬂ“&_ :
¢V \nedt el
gofac?
Nota: e o
Declaratie: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Rezultatele incercarilor se refera numaila proba supusa analizei.

SR Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.
Este interzisa extinderea rezuitatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare,
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Direcfia de Sanatate Publica Arges

IS Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
'; i Chimie sanitara si toxicologie
D= P , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015

g Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANALIZA NR. 5905
Indicatori fizico - chimici

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:17

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,Ig med FP nr.290
Locul recoltarii: bazin sat Voroveni

Client:5.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIGVENI

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat la data de: 07-08-2020 10:33

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

Valoare Valori admise conf. .
(P:wlrr; Parametru determinaid Legii 458/ 2002(R) U.M. Metoda de analiza
minima maxima
1| Clor rezidual liber <0.05 0,1 05 mg/l SREN ISO 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total <0.09 mg/l SR EN SO 7393-2/2018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/ Ed. sept.2019 / Rev.

Exemplar nr.1
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Directia de Sanatate Publica Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:
Fax: 2482216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

sorrdrat penrm
NCERCARE
R T

Cale)

-

SN BOIEC Y '
CIRTI AT DE ACRIDI [ARE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 3378, data 04-08-2020

Data si ora receptiei: 04-08-2020 14:23

Produs analizat:

APARETEA

Prelevat de AS GUIMAN MARIUS FP 290

Locul recoltarii: RETEA DISTRIBUTIE SAT VOROVENI CONSUMATOR
Client:SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVEN!
Data efectuarii analizei: 04-08-2020

Data eliberarii rezultatului: 06-08-2020

Motivul analizei: cerere de analiza

Valoare admisa conf. ;
Parametrul REZULTAT LEGEA 458/2002 (R) U.m. Metoda de analiza
§ SR EN IS0 9308-1:2015; SR EN ISO
Bacterii coliforme 0 UFC/ 100 ml 0 UFC/H00 ml UFET;T 00 kil
Eschench\aco“ [}UFCH(}O m’ T OUFCMOOm[ ..................... UFC/'W{)D ! 95505": ';g;i%gf? B
m
Ememcoc”mes[mah R UUFC,’100m| 0UFC/1(}0m| ..UFCI1OO PP
ml

" - Analize neacreditate

Nota: ’ S (¢S

(2
Declaratie: A‘%%st buletin a fost elabhorat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Rezultatele incercrilor se referd numaila proba supusa analizei.

Intecmit buletin

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment:
Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.
Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.
BA-7.8-05 {Ed.. 09.2019 /Rev. 0 Exemplar nr.1 Pagina 1 din 1




Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

= Chimie sanitara si toxicologie
DP , Str.Exercitiu, nr.39 bis, Tel.:0248224015
‘ Fax: 02482164 84

BULETIN DE ANAL
Indicatori fizico

Data si ora receptiei: 05-08-2020 10:17

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de As. Guiman Marius,lg med FP nr.290
Locul recoltarii; retea sat Voroveni-consumator

Client:S.C SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATEA
MIOVENI

IZA NR. 5906
- chimici

Data efectuarii analizei: 05-08-2020
Eliberat |a data de: 07-08-2020 10:33

Starea probei la primire corespunzatoare
Motivul analizei: monitorizare audit

Valoare Valori admise conf. .
e | P determinata Legii 458/ 2002(R) M. Metoda de analiza
minima maxima
1| Clor rezidual liber <0.05 0,10 0,5 mg/l SR EN ISO 7393-2/2018
2 | Clor rezidual total <0.09 mg/l SR EN IS0 7393-212018

Validat medic laborator

Valori inscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care

poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul oxidabilitate din legea 458/2002 (R)

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator
Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei.
Avertisment:  Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare,

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

BA-7.8-09/Ed. sept. 2019/ Rev.

Exemplar nr.1
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